STIL

Notice d’installation du bloc d'inertie - 4789 Thermo’Connect

Ce bloc a pour vocation a étre utilisé avec la sonde filaire 1.5 meétre du capteur 4773
Thermo’Connect.

Il permet d’ajouter une inertie de 10 min approximativement au capteur et d’éviter des
alertes intempestives.

1. Dévisser la vis avec
une clé Allen (6 pans)

\ 3. Serrer la vis
) |

2.Insérer le capteur e 4. Insérer un collier
dans le trou pour fixer le bloc
capteur
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